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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY 2003 -01- 13

Na podstawie: f‘ g;@ﬂ vo { (%;b pis

e art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitai'nej
(Dz. U.z 2021 r. poz. 195 z pdZn.zm.),

o art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z p6zn.zm. ),

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniach:
17.02.2022 r., 20.05.2022 r., 14.09.2022r., 13.12.2022 r. w ramach kontroli wewnetrznej, zgodnie
z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz. toaleta, Sklep, Lomianki, ul. KoHataja 117

- k.cz. toaleta, Sklep ODIDO, Lomianki, ul. 11 Listopada 56

- k.cz. toaleta, Sklep, Lomianki, ul. Warszawska 201

- k.cz. przy wodomierzu, Szkota Podstawowa, Dziekanoéw Lesny, ul. Akinsa 6

- k.cz., kuchnia, Przedszkole Samorzadowe w Dabrowie, Lomianki, ul. Kolejowa 51

- k.cz. tazienka na Il pigtrze, Szkola Podstawowa, Dziekanéw Lesny, ul. Akinsa 6

w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniach: 01.03.2022r., 13.07.2022r. w ramach
monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. przy wodomierzu, Szkola Podstawowa, Dziekanow Lesny, ul. Akinsa 6

- k.cz., kuchnia, Przedszkole Samorzadowe w Dabrowie, Lomianki, ul. Kolejowa 51

- k.cz. toaleta, Sklep ODIDO, Lomianki, ul. 11 Listopada 56

- k.cz. toaleta, Sklep, Lomianki, ul. Warszawska 201

oraz w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniu 07.03.2022 r. przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach kontrolnego
badania jakosci wody w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych i chloru wolnego,

przeprowadzonego po dziataniach naprawczych z:



- k.cz. przy wodomierzu, Szkola Podstawowa, Dziekanéw Lesny, ul. Akinsa 6
- k.cz. toaleta, Sklep, Lomianki, ul. KoHataja 117

- k.cz. toaleta, Przedszkole, Dziekanéw Lesny, ul. Akinsa 8

1 w sprawozdaniach z badania prébek wody pobraﬁych w dniu 19.10.2022 r. w ramach dodatkowego
Kkontrolnego badania jako$ci wody przeprowadzonego przez Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w zwiazku z interwencjg z:

- k.cz. SUW — po uzdatnieniu, ul, Fabryczna 22

- k.cz. hydrant, Lomianki Dolne, ul. Koscielna Droga 105/107

- k.cz. hydrant, Lomianki Dolne, ul. Szymanowskiego 43/45

w sprawozdaniach z badania prébek wody surowej pobranych w dnin 10.05.2022 r. i 23.11.2022 r.
(kontrolne oznaczenie radonu po 6 miesigcach w wodzic surowej ze studni nr 1 ul. Wioécianiska 22A)
w ramach kontroli wewnetrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w zakresie oznaczenia
substancji promieniotwdrczych z:

- SUW Fabryczna - studnia nr 1, Lomianki, ul. Fabryczna 22

- SUW Fabryczna — studnia nr 2, Lomianki, ul. Fabryczna 22

- SUW Wilosciafiska — studnia nr 1, Lomianki, ul. Wloscianska 22A

- studnia or 1, Lomianki, ul. Chopina .
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oraz na pods’;a;vie uzyskanych wynikéw badan wiw j-Jrébek:
- sprawozdanie nr 72082/22/WAW z dnia 04.03.2022

- sprawozdanie nr 72083/22/WAW z dnia 04.03.2022‘

- sprawozdanie nr 72085/22/WAW z dnia 04.03.2022

- sprawozdanie nr 72081/22/WAW/Z2 z dnia 10.03.2022

- sprawozdanie nr HKL 01060/2022 z dnia 04.03.2022

- sprawozdanie nr HKL 01059/2022 z dnia 07.03.2022

- sprawozdanie nr HKL 01054/2022 z dnia 04.03.2022
-sprawozdanie nr HKL 01053/2022 z dnia 31.03.2022

- sprawozdanie nr HKL. 9051-1-69/158/2022 z dnia 11.03.2022
- sprawozdanie nr BP/737/P/2022 z dnia 28.03.2022

- sprawozdanie nr HKL 01190/2022 z dnia 10.03.2022

- sprawozdanie nr HKL 01192/2022 z dnia 10,03.2022

- sprawozdanie nr HKL 01195/2022 z dnia 10.03.2022

- sprawozdanie nr HKL 01193/2022 z dnia 11.03.2022

- sprawozdanie nr HKL 01196/2022 z dnia 11.03.2022

- sprawozdanie nr 234232/22/WAW z dnia 30.05.2022

- sprawozdanie nr 234233/22/WAW z dnia 30.05.2022
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‘ - sprawozdanie nr 234234/22/WAW z dnia 30.05.2022
- sprawozdanie nr 234235/22/WAW z dnia 30.05.2022
- sprawozdanie nr HKL 04455/2022 z dnia 18.07.2022
- sprawozdanie nr HKL 04454/2022 z dnia 18.07.2022
- sprawozdanie nr HKL 04457/2022 z dnia 18.07.2022
- sprawozdanie nr HKL 04456/2022 z dnia 18.07.2022
‘ - sprawozdanie nr 293/2022 z dnia 15.09.2022
- sprawozdanie nr 294/2022 z dnia 15.09.2022
- sprawozdanie nr 295/2022 z dnia 15.09.2022
- sprawozdanie nr 296/2022 z dnia 15.09.2022
- sprawozdanie nr 1343/2022 z dnia 03.06.2022
- sprawozdanie nr 413285/22/WAW z dnia 22.09.2022
- sprawozdanie nr 413286/22/WAW z dnia 22.09.2022
- sprawozdanie nr 413287/22/WAW z dnia 12.10.2022
- sprawozdanie nr HKL 06880/2022 z dnia 25.10.2022
- sprawozdanie nr HKL 06879/2022 z dnia 25.10.2022
- sprawozdanie nr HKL 06881/2022 z dnia 25.10:2022
_ sprawozdanie nr 575420/22/WAW z dnia 20.12.2022
- sprawozdanie nr 575427/22/WAW z dnia 20.12:2022- — : = —
- sprawozdanie nr 575430/22/WAW z dnia 20.12.2022
- sprawozdanie nr 575428/22/WAW z dnia 20.12.2022
- sprawozdanie nr 433/2022 z dnia 12.12.2022

wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Pa'ﬁstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiccie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, ze woda przeznaczona do spoZycia przez ludzi
pochodzaca z wodociggu publicznego w Eomiankach spelnia wymagania okreslone
w zalgcznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Przeprowadzona analiza wynikéw badad prébek wody pobranych w dniu 01.03.2022 .
w ramach kontroli urzedowej wykazata, ze woda .nie speinia wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos;ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z uwagi na obecno$¢ bakterii grupy coli (54 NPL/100ml) oraz wysoki poziom ogolnej liczby

mikroorganizméw w 22 ° C (powyzej 300 jtk/ml) w jednym z punktéw zgodnosci na sieci wodociagu,




przy wartosci okreslonej w rozporzadzeniu dla bakterii grupy coli 0 NPL(jtk)/100ml oraz dla ogélnej

liczby mikroorganizméw w 22 ° C do 200 jtk/ml. Podjecie dziatan naprawczych przez przedsiebiorstwo,
polegajacych na plukaniu przylacza i wewnetrznej instalacji wodnej w budynku szkoly, pozwolity
wyeliminowac bakterie grupy coli i zredukowa¢ ogolna liczbg mikroorganizméw w 22 ° C do poziomu
okreslonego w rozporzadzeniu, co zostalo potwierdzone w kontrolnym badaniu jakosci wody,
przeprowadzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim
Zachodnim.

W dniu 19.10.2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim
Zachodnim przeprowadzit kontrolne badania jakosci wody w zwiazku z interwencja na jakosé wody
pochodzacej z wodociggu w Lomiankach na obszarze Lomianek Dolnych. Analiza wynikéw badan nie

wykazala niezgodnosci. Interwencjg uznano za bezzasadna.
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1. Burmistrz Lomianek
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